




EXTENSION DE LA ZONE DE CONSERVATION DES ARCHIVES MUNICIPALES 

DEMANDE DE SUBVENTION 

  

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur le projet d’extension 
des salles de conservation des archives municipales et son financement. 

Dans la continuité du développement de l’archivage, la ville de Le Port souhaite augmenter la 

surface de conservation en passant de 130 m² actuels à 250 m². 

Pour atteindre cette capacité, la construction de deux salles est nécessaire pour récupérer 725 

mètres linéaires en rayonnage fixe, dans l’actuel vide sanitaire du bâtiment B de l’Hôtel de ville. 

Conformément à l’article R212-54 du Code du patrimoine et à la circulaire du 21 mars 2016 

concernant l’aide de l’État aux collectivités territoriales en faveur de leurs bâtiments d’archives, 

ce projet a été soumis au contrôle scientifique et technique des Archives départementales et a 

obtenu le visa technique du service interministériel des archives de France (SIAF) du ministère 

de la Culture. 

Le plan de financement prévisionnel du projet, intégrant les études et les travaux, est le suivant : 
 

 

 Financement 

Coût total HT 
État 

(Direction des Affaires Culturelles) 
Territoire de l’Ouest  
Fonds de concours  

Commune 

330 000,00 € 
64 364,00 € 132 818,00 € 132 818,00 € 

20% 40% 40% 

 

 Le montant des subventions est calculé sur le coût HT du projet. 

 

 La participation attendue de la DAC est calculée sur la base d’un montant de dépenses 
éligibles de 257 453 € HT correspondant au coût des travaux estimé au stade de l’Avant-

Projet Sommaire (APS) et financé à 25%, ce qui représente une subvention maximale 

de 64 364 €. 

Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal :  

- d’approuver le projet présenté et son financement ; 
- d’autoriser le Maire à solliciter les financements ; 
- d’autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer tous les actes correspondants.  

 

 

Pièce jointe :  

- Annexe 1 : Présentation projet APS 

- Annexe 2 : Avis ADR CST 

- Annexe 3 : Avis SIAF 

- Annexe 4 : Calendrier des travaux 

 

 

 

 

Affaire suivie par la Direction du Pilotage et de la Performance – Service Ressources Informatives 
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1 Introduction et présentation de l’étude 
 

1.1 Contexte du projet 

En avril 2012, l’hôtel de ville a été réhabilité passant de 1 500 m² à 3 500 m². La zone de stockage des 

archives, située au R-1, est composée de 2 salles de 65m² a aussi été aménagé en conséquence. A ce jour, 

cet espace devient insuffisant par rapport au volume à archiver. 

Pour pallier à ce manque de surfaces, la mairie de Le Port souhaite aménager les espaces en vide sanitaire 

en zone de stockage. 

 

1.2 Situation du projet 
 

Vue satellite de la mairie de Le Port : 

 

Plan de niveau du R-1 de la mairie de Le Port : 

 



Page 4 sur 14 
 

1.3 Objet des études 
 

Le but de ces travaux est de pouvoir augmenter la capacité de stockage des archives municipales. 
Actuellement, la zone de stockages est située au sous sol du bâtiment A de l’hôtel de ville et est 
composée est de 2 parties : 
- Stockage 1 de type W (conservation à vie) de 65m² 
- Stockage 2 de type AI (conservation entre 10 et 15 ans) de 64m² 
 
Aujourd’hui, l’espace de stockage W est saturé, le service est obligé d’empiéter sur l’espace AI  
 
L’ensemble des locaux de l’hôtel de ville est occupé et ne permet pas une réaffectation des surfaces 
pour le stockage sur rayonnage. 
 
Le parti est donc pris d’aménager le vide sanitaire sous le bâtiment B. Les espaces disponibles 
permettront de doubler la capacité de stockage. 
Stockage supplémentaire de 120m² soit un linéaire minimum de 700ml de rayonnage posé sur 
rayonnage fixe. 
Création de 2 espaces (W et AI) séparés physiquement. 
 
L’air des archives est traité par une CTA avec une batterie froid branchée sur le groupe d’eau glacée 
du site. Ces travaux sont l’occasion de séparer la CTA du groupe d’eau glacée et d’avoir un système 
de traitement de l’air totalement dissocié du reste des équipements froids du site. 
 
Les contraintes techniques pour l’aménagement de ce type de locaux sont explicités dans le 
document « ) ». L’équipe de maîtrise d’œuvre devra les respecter en totalité. 

 
Zone d’intervention : 

 

 
 

  

ACCES 
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2 Partie intervention 
 

2.1 Intervenants 
 

Maître d’ouvrage  
-  Mairie de Le Port – Direction du Patrimoine Bâti 
- Mairie de Le Port – Direction du Pilotage et de la performance 
 
Maître d’oeuvre 
- GETEC OI – mandataire, compétences structure, T.C.E et fluides 

- CSSI Consult - coordination SSI 

- ARCHICREATION – compétence architecture (prestation permis de construire) 

 
2.2 Listes des travaux 

 
Les travaux d’extension des archives consistent à créer des espaces supplémentaires pour le 
stockage, tous les corps d’états techniques sont concernés :  

- VRD 
- GO (Ouvrages maçonnés, ouvrages en béton armé, murs et ouvrages en béton armé de 

reprise de la structure) 
- Peinture 
- Etanchéité 
- Electricité 
- Revêtements durs 
- Menuiseries intérieures 
- Traitement d’air 
- Sécurité incendie 

 
2.3 Les contraintes réglementaires 

 
L’équipe de conception est tenue, lors de l’élaboration du projet et de la réalisation des 
travaux de se référer à tous les textes, circulaires et règlements applicables, à jour et en 
vigueur, y compris règlements locaux, et ceux à paraître jusqu’à l’achèvement des travaux. 
On peut citer notamment : 
 

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) 

- Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de 
travaux, 

- Le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.2324-1 à L.2324-4, R. 2324-16 et 
suivants, 

- Les Normes Françaises et Européennes homologuées, ainsi que les dispositions spéciales des 
D.T.U., auxquelles les matériaux, éléments ou ensembles constitutifs utilisés pour le projet, 
devront répondre, 

- La loi handicap et ses décrets d’application, 

- Le Règlement Sanitaire Départemental, 

- Le Code de la Construction, 

- Le Code de l’Urbanisme, 

- Les textes relatifs à la protection de l’environnement et ceux relatifs au recyclage des                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
matières, 

- Les textes applicables en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs. 

- Règles de base pour la construction et l'aménagement d'un bâtiment d’archives (octobre 2019 
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3 Description et état sanitaire 

 
 

 
 

3.1 Les accès 
 

 
P01 : accès direct vers extérieur 
Pour les intervention techniques 

 
P02 : accès depuis escalier 
intérieur et porte d’accès aux 
zones archives 

 
P03 : accès depuis ascenseur et 
porte d’accès vers la future zone 
de stockage 

 
Dallage béton peint + murs banchés de 20 : aucune dégradation constatée, circulation conforme pour le 
passage de chariot  
 

  

P01 

P02 

P03 

P04 

P05 

P06 
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3.2 Le vide sanitaire 
 

 
P04 : vide sanitaire (stockage 3) 

 
P05 : vide sanitaire (stockage 4) 

 
Vide sanitaire relativement saint : auccune trace de parasites ni d’infiltration d’eau ni de résidu de 
planches de coffrage 
 
 

 
P06 : accès à la zone de stockage 4 depuis la zone de 
stockage 3 

 
 

4 Descriptif sommaire 
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5 Coût estimatif 
 

 
 
 

6 Planning 
 
 



N� MRGH 
TkFKH

NRP GH OD WkFKH DXUpH DpEXW FLQ PUpGpFHVVHXUV

1 PHASE TRAVAUX 120 jours Lun 
13/01/2ϱ

Ven 
2ϳ/0ϲ/2ϱ

2 OS TRAVAUX Ϭ joƵƌ LƵn 
ϭϯͬϬϭͬϮϱ

LƵn 
ϭϯͬϬϭͬϮϱ

3 Péƌiode de 
pƌépaƌaƚion

ϰϬ joƵƌƐ LƵn 
ϭϯͬϬϭͬϮϱ

Ven 
ϬϳͬϬϯͬϮϱ

Ϯ

4 GO 4ϱ jours Lun 
10/03/2ϱ

Ven 
0ϵ/0ϱ/2ϱ

5 TeƌƌaƐƐemenƚ ϭϱ joƵƌƐ LƵn 
ϭϬͬϬϯͬϮϱ

Ven 
ϮϴͬϬϯͬϮϱ

ϯ

6 MƵƌƐ ϭϱ joƵƌƐ LƵn 
ϯϭͬϬϯͬϮϱ

Ven 
ϭϴͬϬϰͬϮϱ

ϱ

7 Dallage ϭϬ joƵƌƐ LƵn 
ϮϭͬϬϰͬϮϱ

Ven 
ϬϮͬϬϱͬϮϱ

ϲ

8 FiniƚionƐ ϱ joƵƌƐ LƵn 
ϬϱͬϬϱͬϮϱ

Ven 
ϬϵͬϬϱͬϮϱ

ϳ

9 SECOND OEUVRE 3ϱ jours Lun 
12/0ϱ/2ϱ

Ven 
2ϳ/0ϲ/2ϱ

ϴ

10 MB ϭ joƵƌ LƵn 
ϭϮͬϬϱͬϮϱ

LƵn 
ϭϮͬϬϱͬϮϱ

ϴ

11 PeinƚƵƌe ϭϬ joƵƌƐ Maƌ 
ϭϯͬϬϱͬϮϱ

LƵn 
ϮϲͬϬϱͬϮϱ

ϭϬ

12 EƋƵipemenƚƐ Ϯ joƵƌƐ Maƌ 
ϮϳͬϬϱͬϮϱ

Meƌ 
ϮϴͬϬϱͬϮϱ

ϭϭ

13 RaǇonnage ϱ joƵƌƐ LƵn 
ϮϯͬϬϲͬϮϱ

Ven 
ϮϳͬϬϲͬϮϱ

ϭϳ

14 FLUIDES 3ϲ jours Lun 
0ϱ/0ϱ/2ϱ

Lun 
23/0ϲ/2ϱ

15 Elecƚƌiciƚé ϭϱ joƵƌƐ LƵn 
ϬϱͬϬϱͬϮϱ

Ven 
ϮϯͬϬϱͬϮϱ

ϳ

16 VMC ϭϱ joƵƌƐ LƵn 
ϭϵͬϬϱͬϮϱ

Ven 
ϬϲͬϬϲͬϮϱ

ϭϱFDͲϱ 
joƵƌƐ

17 ClimaƚiƐaƚion ϭϱ joƵƌƐ LƵn 
ϬϮͬϬϲͬϮϱ

Ven 
ϮϬͬϬϲͬϮϱ

ϭϲFDͲϱ 
joƵƌƐ

18 MiƐe en Ɛeƌǀice de 
la climaƚiƐaƚion

ϭ joƵƌ LƵn 
ϮϯͬϬϲͬϮϱ

LƵn 
ϮϯͬϬϲͬϮϱ

ϭϳ

19 Sƚockage deƐ aƌchiǀeƐ Ϭ joƵƌ LƵn 
ϭϱͬϬϵͬϮϱ

LƵn 
ϭϱͬϬϵͬϮϱ

ϭϴFDнϲϬ 
joƵƌƐ

PHASE TRAVAUX

13/01 OS TRAVAUX 

13/01 07/03
PpULRGH GH SUpSDUDWLRQ

GO

10/03 28/03
THUUDVVHPHQW

31/03 18/04
MXUV 

21/04 02/05
DDOODJH

05/05 09/05
FLQLWLRQV 

SECOND OEUVRE

12/05 12/05
MB

13/05 26/05
PHLQWXUH

27/05 28/05
ETXLSHPHQWV

23/06 27/06
RD\RQQDJH

FLUIDES

05/05 23/05
EOHFWULFLWp

19/05 06/06
VMC

02/06 20/06
COLPDWLVDWLRQ 

23/06 23/06
MLVH HQ VHUYLFH GH OD FOLPDWLVDWLRQ

15/09 SWRFNDJH GHV DUFKLYHV

3002050811141720232629010407101316192225280306091215182124273002050811141720232629020508111417202326290104071013161922252801040710131619222528310306091215182124273002050811141720232629
JDQYLHU 2025 FpYULHU 2025 MDUV 2025 AYULO 2025 MDL 2025 JXLQ 2025 JXLOOHW 2025 AR�W 2025 SHSWHPEUH 2025

EXTENSION DE LA =ONE DE STOCKAGE DES ARCHIVES MUNICIPALES
PODQQLQJ SUpYLVLRQQHO APS LQG 0

PDJH 1
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 Extension de la zone de conservation des archives de la commune 

du Port. Avis SIAF pour le traitement de l’air. 

Thi-Phuong Nguyen, chargée de mission sur les questions de conservation préventive, Service 

interministériel des archives de France, le 13 janvier 2025. 

 

 Commentaires SIAF du projet d’ajout de deux magasins d’archives pour commune du Port (La 

Réunion) pour la partie liée au traitement de l’air. Phase APD. Notice technique-APD (novembre 2024), 

plan CVC R-1 FLU00 (25/10/2024). Documents rédigés par le Bureau d’études GETEC OI (architecte 

mandataire : ARCHICREATIONS). 

SPÉCIFICATIONS 

Espaces de conservation 

Création, dans le sous-sol du bâtiment de la mairie du Port (actuel vide sanitaire), de 2 magasins : 

• Local 1 : 63,1 m2 (182,3 m3) 

• Local 2 : 64,7 m2 (187 m3) 

Auxquels s’ajoutent 2 magasins existants, dont le traitement d’air est repris pour être équivalent à celui 

des magasins neufs : 

• Local 3 : 65,87 m2 (179,8 m3) 

• Local 4 : 64,42 m2 (175,9 m3) 

Consignes climatiques de base 

Eté : 32°C - 80% HR. 

Consignes climatiques magasins et débits  

Les conditions climatiques retenues pour les magasins de conservation sont : . 

• Eté : 24°C +/- 2 °C ; 55% HR +/- 5% HR 

• Variations maximales admises : 2° C par semaine et de 1° C par jour ; 5 % HR par jour. 
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Taux de brassage : 3 vol/h. 

Taux d’air neuf : 0,1 vol/h. 

 

Solutions proposées pour le traitement de l’air neuf et de l’air brassé (p.4-5 du document 

technique, plan CVC) 

Air neuf 

Un nouveau caisson assure l’amenée d’air neuf pour l’ensemble des magasins (dépose de la CTA 

existante). Cet air neuf est distribué via le réseau initial, qui est modifié pour permettre un soufflage 

directement dans les armoires de précision.  

Air traité 

Il est prévu 1 armoire de précision à détente directe par nouveau magasin de conservation, et 2 dans les 

magasins existants. Les caractéristiques techniques principales sont les suivantes : 

- Modèle Emicon/Baudiment Technology, type DXE 64U Kk ou techniquement équivalent  

- Pré-filtration G4, filtration F9 

- Puissance froid totale : 6,6 kW 

- Batterie électrique pour le chauffage de l’air en post-déshumidification 

- Fluide frigorigène : R32 (attention, contradiction spéc constructeur avec celle indiquée en p. 16 

Etant donné la réglementation F-Gas, il s’agira très probablement de R32) 

- Traitement Gold Fin des échangeurs des groupes extérieurs. 

- Humidificateur à vapeur à électrodes immergées.  

Raccordement de l’air neuf directement sur l’armoire. 

Les unités extérieures (une par armoire de précision) sont installées en sous-sol au niveau de l’accès 

sous-sol technique. 

 

Diffusion de l’air 

Chaque armoire de précision est gainable.  

Pour l’ensemble des magasins : gaine centrale + 2, 3 ou 4 extensions latérales munies de diffuseurs 

plafonniers 4 directions (DAB-FP, Atlantic, ou techniquement équivalent). La reprise est réalisée en 

vrac en façade de l’armoire de précision. 
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REMARQUES ET COMMENTAIRES 

Par rapport au dossier APS, les solutions retenues pour le traitement de l’air des magasins neufs et des 

magasins existants ont été revues et simplifiées en phase APD, et sont en correspondance avec les 

préconisations du SIAF.  

Restent néanmoins quelques petites coquilles qu’il conviendrait de corriger pour lever toute ambiguïté, 

ainsi que la question des ventilateurs brasseurs d’air, qu’il est important de prendre en considération 

compte tenu de la zone climatique dans laquelle se trouve le bâtiment, et l’emplacement en sous-sol des 

magasins. 

1. Le taux de brassage spécifié en p.8 (3.5.2 Climatisation) est de 3 vol/h. Si le débit des armoires 

de précision est de 800 m3/h comme indiqué sur le plan FLU00, ce taux sera effectivement 

compris entre 4,2 et 4,5 vol/h. 

2. La réglementation F-Gas sur les fluides frigorigènes interdit depuis janvier 2025, l’utilisation 

du R410a dans les installations contenant moins de 3 kg de fluide frigorigène, ce qui est le cas 

des armoires de précision retenues. Il conviendrait donc de remplacer, en p.16 (5.4 Armoires de 

traitement d’air), le R410a par du R32, comme indiqué dans les spécifications techniques du 

constructeur). 

3. Les ventilateurs brasseurs d’air peuvent tout à fait être installés sur les 2 murs opposés (lorsque 

cela est possible) des allées de desserte les plus longues. Cela correspondrait, pour les 2 

magasins neufs, à environ 8 ventilateurs pour un surcoût assez négligeable. 

 



         Projet de bâtiment d'archives - Calendrier prévisionnel

DAC DE LA REUNION

Archives départementales de  : la Réunion Toute modification du calendrier de ces étapes doit être signalée au SIAF et à la DRAC

Archives municipales de  : Le Port Le respect de ces différentes étapes conditionne l’attribution de la subvention de l’État

Nature du projet :      construction d'un nouveau bâtiment / d'une annexe / réhabilitation …

MAJ SEPTEMBRE 2024

Janv Fév MarsAvril Mai Juin Juil AoûtSept Oct Nov Déc Janv Fév MarsAvril Mai Juin Juil AoûtSept Oct Nov Déc Janv Fév MarsAvril Mai Juin Juil AoûtSept Oct Nov Déc Janv Fév MarsAvril Mai Juin Juil AoûtSept Oct Nov Déc

1- Décision et vote de la Collectivité : 

autorisation de programme

Etude de faisabilité

Lettre de demande de subvention au 

SIAF avec copie à la DRAC

2- Validation du choix du terrain ou du 

bâtiment devant être réhabilité

3- Programme : envoi au SIAF, pour avis

4- Concours de Maîtrise d'Œuvre

5- Choix des candidats (1er jury).

5bis- Choix de l’architecte (jury final).

6- Avant Projet Sommaire (APS)

7- Envoi au SIAF du dossier APS pour visa 

technique (1 à 2 mois à prévoir)

8- Avant Projet Définitif (APD) envoi au 

SIAF pour visa technique

9- Permis de construire : dépôt

10- Consultation des entreprises

11- Dossier de demande de subvention à 

renseigner sur le site internet de la DRAC

DRAC : dossier de subvention à engager

12- Début des travaux

13- Dépenses prévisionnelles HT (Travaux de 

construction + mobilier)

14- Réception des travaux

15- Inauguration

Pour toute question ou difficulté : martine.leroy@culture.gouv.fr

2024 2025 2026 2027

         Ministère de la Culture - DGPA - SIAF 


